POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LOMZY
18-400 Lomza, ul. gen. Wiadystawa Sikorskiego 156
tel. (86) 216 52 61, e-mail psse.lomza@sanepid.gov.pl
hitps://www.gov.pl/web/psse-lomza

Lomza, dnia 21 listopada 2023 r.

r\/*Miejskie Przedsigbiorstwo
Q« Wodociagow i Kanalizacji
/J\— Spétka z o. 0. w Lomzy

\ul} Zjazd 23, 18-400 Lomza
HK.9020.444.2023

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lomzy dzjalajgé na podstawie:
— art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowe]j Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r.
poz. 338 z p6zn. zm.);
— art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz. U. z 2023 r. poz. 537 z pozn. zm.),
— § 21 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po dokonaniu analizy sprawozdan z badan laboratoryjnych probki wody (oznaczonej kodem 2123/F/M)
pobranej w ramach kontroli wewngtrznej z Wodociagu Drozdowo w dniu 18.10.2023 r. — SUW Drozdowo
(woda podawana na sie¢):

- Sprawozdanie Nr M.9051.1807.2023 z badai mikrobiologicznych z dnia 23.10.2023r.,

- Sprawozdanie Nr F.9051.890.2023 z badan fizykochemicznych z dnia 31.10.2023r.,

- Sprawozdanie Nr F.9051.890.2023 z badan organoleptycznych z dnia 31.10.2023r.

stwierdza,

ze ww. probka wody w zakresie wykonanych badan odpowiada warunkom mikrobiologicznym,
fizykochemicznym i organoleptycznym, przy uwzgl¢dnieniu:

— decyzji Nr 154.D.HK.20.2020 z dnia 09.11.2020 r. (zmienionej decyzjami: Nr 181.D.HK.20.2020 z dnia
28.12.2020 r.; Nr 79.D.HK.20.2021 z dnia 28.06.2021 r., Nr 126.D.HK.20.2022 z dnia 30.06.2022r.,
Nr 220.D.HK.20.2023 z dnia 10.08.2023 r.) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lomzy, ktéra warunkowo dopuszcza na czas okreslony do dnia 01.07.2024 r. maksymalng warto$¢
metnosci do 5,0 NTU i zelaza do 500 pg/l.

- decyzji Nr 201.D.HK.16.2023 z dnia 23.06.2023 r. Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Lomzy, ktéra warunkowo dopuszcza na czas okreslony do dnia 01.07.2024 r. maksymalng wartos¢
jonu amonu do 1,50 mg/ NH4+ i manganu do 100 pg/l.

UZASADNIENIE

W ramach kontroli wewnetrznej pobrano probke wody z sieci ww. wodociagu dostarczajacego wodg
przeznaczong do spozycia przez ludzi. Badania probki wykonane zostaly w laboratorium Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Lomzy, ul. Dworna 21, 18-400 Lomza.

Zakres badan obejmowat parametry grupy A:

— parametry mikrobiologiczne (Escherichia coli, bakterie grupy coli, ogélna liczba mikroorganizmow
w 22°C),

— parametry organoleptyczne i fizykochemiczne (barwa, przewodnos$¢, stezenie jonéw wodoru, zapach,
metnosé),
oraz jon amonu, zelazo i mangan (parametry grupy B).

Przeprowadzone analizy w/w probki wykazaly, ze jako$¢ wody w badanym zakresie spetnia
wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294), przy uwzglednieniu decyzji
Nr 154.D.HK.20.2020 z dnia 09.11.2020 r. (zmienionej decyzjami: Nr 181.D.HK.20.2020 z dnia
28.12.2020 r.; Nr 79.D.HK.20.2021 z dnia 28.06.2021 r., Nr 126.D.HK.20.2022 z dnia 30.06.2022 r.,
Nr 220.D.HK.20.2023 z dnia 10.08.2023 r.) Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lomazy,
ktora warunkowo dopuszcza na czas okreslony do dnia 01.07.2024 r. maksymalng wartos¢ metnosci
do 5,0 NTU i zelaza do 500 pg/l oraz decyzji Nr 201.D.HK.16.2023 z dnia 23.06.2023 r. Panstwowego



Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lomzy, ktéra warunkowo dopuszcza na czas okreslony do dnia
01.07.2024 r. maksymalng wartos¢ jonu amonu do 1,50 mg/ NH4+ i manganu do 100 ug/l (przedmiotowa

probka wykazata wartosci: metnosci 3.940.7 NTU. jonu amonowego 0.99+0.10 mg/NH4+, Zelaza 436+39
ng/l. manganu 60.3+10.9 pg/l, ktére mieszczacg sie w granicach dopuszczalnych w wodzie dostarczanej

odbiorcom w okresie warunkowej przydatnosci).
Ocena przydatnosci jest obowigzujaca do czasu przeprowadzenia nastepnego badania laboratoryjnego
probek wody z tego urzadzenia.
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tomza, dnia 2023-10-23

/

KANALIZACII Sp. z 0.0.

N

NAZWA | DANE KONTAKTOWE KLIENTAY: MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW
w tomzy, ul. Zjazd 23, 18-400 tomza

ZLECENIE / ZAMOWIENIE NR: RPW/9410/2023
Numer protokotu pobrania prébki®: 40/DGW/2023
Prébke/-ki pobrat (a)/ dostarczyt (a)X): probkobiorca klienta (Zaswiadczenie nr 066/2008
Plan pobierania prébki/-ekX): brak danych /\
Metoda pobierania prébki/-ekX): PN-EN ISO 19458:2007 \
Cel badan/pomiaréwX): celem przedtozenia jednostce kontrolujacej
Data i godzina przyjecia prébki/-ek: 2023.10.18 godzina 11:30
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Identyfikator prébki ¥ ‘ /)JU\ 1/40/DGW/2{Q;3/ -
Kod prébki N 2123/F/M

Rodzaj i adres urzadzenia lub zrédta wodyX) wodociag Drozdowo

Miejsce i punkt pobraniaX SUW Drozdowo — woda podawana na sie¢

Rodzaj prébki jednorazowa

Data i godzina pobrania prébkiX) 2023.10.18 godzina 10:00

Stan prébki bez zastrzezen, temperatura wewnatrz termotorby 4,7°C

Opis prébki® woda do spozycia przez ludzi, wps,

prdébka dostarczona w naczyniu przygotowanym przez OL PSSE w tomzy

Badania wykonano w dniach: 2023.10.18 —2023.10.21

WYNIKI BADAN
Wyniki badan
Wartos¢ T
Parametr Metoxa parametryczna?) Jednostka Kod prébki
badawcza litk]
2123/F/M
1 2 3 4 5
s - " PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody +A1:2017-04 0 jtk 0
- o ; PN-EN ISO 9308-1:2014-12 .
Liczba Escherichia coli w 100 ml wody +A1:2017-04 0 jtk 0
Ogélna liczba mikroorganizméw w 1 ml wody, bez
agar odzywczy (2242)°C, po (68 +4)h PN-EN ISO 6222:2004 nieprawidfowych jtk obecne w liczbie mniejszej niz 3
(posiew wgtebny) zmian3

¥ informacje dostarczone przez klienta;
1) Wg Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294).;

2) Szczegdty tych etapéw sg identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium;
3)Zaleca sig, aby ogélna liczba mikroorganizméw nie przekraczata:

—100 jtk /1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej,

— 200 jtk /1 ml w kranie konsumenta.

1. Wyniki odnosza sie wylacznie do otrzymanej/-ych i badanej/-ych prébki/ek i nie moga dotyczy¢ zadnej partii — wyrobu/substancji/materiatu, z ktorej probka/i zostata/ty pobrana/e.
2. Bez pisemnej zgody Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tomzy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w catosci.

3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4. Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport prébek wody pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te maja wplyw na waznos¢ wynikéw badar.
5. Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje dostarczone przez klienta

maja wplyw na waznos¢ wynikéw badan.
6. Laboratorium gwarantuje bezstronnosé oraz zapewnia klientowi prawa wiasnosci oraz poufnosé informacji wobec innych klientéw.

Autoryzowat: starszy asystent mgr inz. Patrycja Jankowska
stanowisko, imig i nazwisko

KONIEC

Sprawozdanie zostato sporzadzone w paostaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomzy
18-400 tomza, ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 156

Telefon: (86) 216 52 61

e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

Telefon: 696 496 444

ODDZIAL LABORATORYINY
18-400 tomza, ul. Dworna 21

e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE NR F.9051.890.2023 Z BADAN FIZYKOCHEMICZNYCH

Stronalzl

tomza, dnia 2023-10-31

NAZWA | DANE KONTAKTOWE KLIENTAX: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tomzy,
ul. Zjazd 23, 18-400 tomza

ZLECENIE / ZAMOWIENIE NR: RPW/9410/2023 P
Numer protokotfu pobrania prébki¥: 40/DGW/2023
Prébke pobrat®)/ dostarczyt®): przedstawiciel klienta (za$wiadczenie nr 066/2008 wydane przez WSSE Bialystok) 2
Plan pobierania probki: brak danych

Metoda pobierania prébkiX): PN I1SO 5667-5:2017-10
Cel badar/pomiaréw X): przedtozenie jednostce kontrolujgcej
Data i godzina przyjecia prébki: 2023.10.18 godzina 11:30

Identyfikator prébki ¥

1/40/DGW/2023

Kod probki

2123/F/M

Rodzaj i adres urzadzenia lub Zrédta wody ¥

Wodocigg Drozdowo

Miejsce i punkt pobrania®

SUW Drozdowo — woda podawana na sie¢

Rodzaj prébki

jednorazowa

Data i godzina pobrania prébki®

2023.10.18, godz. 10:00

Stan prébki

bez zastrzezer, temperatura wewnatrz termotorby 4,7°C

Opis prébki

woda do spozycia przez ludzi¥,
prébka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w tomiy

Badania wykonano w dniach: 2023.10.18 — 2023.10.30

WYNIKI BADAN
Wynik/rezultat badan [ + Niepewnosé
Parametr Metoda badawcza Jednostka | Warto$é parametryczna® Kod prébki
2123/F/M
1 2 3 4 5
B PN-EN ISO 7887:2012 | P akceptowalna przez konsumentéw 5 1
arwa - 887:2 metoda D mg/| Pt i bez nieprawidlowych zmian? (prébka saczona)
akceptowalna przez konsumentow
Metnosé PN-EN I1SO 7027-1:2016-09 NTU i bez nieprawidlowych zmian; 3,9 0,7
zalecany zakres wartosci do 1,0
7,7
-EN 1SO 10523:201 6,5-9,5 ! i
pH PN-EN IS 523 2 pH ) WABHD. 250°C 0,1
$¢ elekt
Przewodnosc elektryczna PN-EN 27888:1999 ps/cm 2500 413 29
wiasciwa w temp. 25,0°C
Amonowy jon PN-C-04576-4:1994 mg/l NH.* 0,50 0,99 0,10
; PN-ISO 6332:2001
aelazn z wylgczeniem p. 7.2 p.7.3 u/! 200 535 a8
Mangan PN-92/C-04570/01% ug/l 50 60,3 10,9

X informacje dostarczone przez klienta;

1) wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2 2017 r. poz. 2294),
2 szczegdty tych etapdw s identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium,
3) pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta —do 15 mg /I Pt,

4 norma wycofana przez PKN, laboratarium posiada argumenty techniczne i merytoryczne uzasadniajce jej stosowanie.

Podana warto$¢ niepewnosci wyniku badania / pomiaru jest niepewnosci rozszerzang ,,U” wynikajaca z niepewnosci standardowej u. pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, ktéry dla rozkladu normalnego
zapewnia prawdopodobiedstwa rozszerzenia w przyblizeniu 95%. Podana wartosé niepewnosci nie uwzglednia etapu pobierania prébki.

. Wyniki / rezultaty odnoszg sie wylacznie do otrzymanej i badanej prébki i nie mogg dotyczy¢ zadnej partii — wyrobu/substancji/materialu, z ktérej probka zostata pobrana.

. Bez pisemnej zgody Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tomzy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w calosci.

. Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport prébek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te majq wplyw na waznos¢ wynikdw badan.

b )
2
3. Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciggu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.
4
S.

. Laboratorium ponosi odpowiedzialno$é za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje dostarczone przez klienta majq wptyw na waznos¢ wynikéw

badan.

6. Laboratorium gwarantuje bezstronno$¢, zapewnia klientowi prawa wiasnoéci oraz poufno$é informacjl wobec innych klientéw.

Autoryzowat: asystent mgr Milena Serwatko

KONIEC
Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

stanowisko, imie i nazwisko
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Potwierdzam zgodnosé wydruku z dokumentem wydanym w postaci elektronicznej:

Identyfikator dokumentu | 228739.402271.579637

Nazwa dokumentu | spr. 2123 FM F..pdf

Tytut dokumentu | spr. 2123 FM F.

Sygnatura dokumentu | F.9051.890.2023

Data dokumentu | 2023-10-31 13:24:58

S5EDB6854BOCCA12F58AA760FACA80C349BA42
B81

Skrét dokumentu

Wersja dokumentu | 1.5

Data podpisu | 2023-10-31

Sygnatariusz | Milena Serwatko

. ; Certyfikat kwalifikowany podpisu
Rodzaj certyfikatu )
elektronicznego

EZD 3.118.1.1.

Data wydruku: | 2023-10-31 13:30:35

Autor wydruku: | Serwatko Milena
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Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w tomzy
18-400 tomza, ul. Generata Wtadystawa Sikorskiego 156
Telefon: (86) 216 52 61 e-mail: psse.lomza@sanepid.gov.pl

ODDZIAt LABORATORYINY
18-400 tomza, ul. Dworna 21
Telefon: 696 496 444 e-mail: lab.psse.lomza@sanepid.gov.pl

SPRAWOZDANIE NR F.9051.890.2023 Z BADAN ORGANOLEPTYCZNYCH Stronalz1l

tomza, dnia 2023-10-31

NAZWA | DANE KONTAKTOWE KLIENTAK: Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w tomzy,
ul. Zjazd 23, 18-400 tomza

ZLECENIE / ZAMOWIENIE NR: RPW/9410/2023 P

Numer protokotu pobrania prébkik): 40/DGW/2023

Prébke pobrat¥)/ dostarczytX): przedstawiciel klienta (za$wiadczenie nr 066/2008 wydane przez SSE B|a{ystok) 2
Plan pobierania probki: brak danych

Metoda pobierania prébki*): PN ISO 5667-5:2017-10 (/ q\ j
Cel badan/pomiaréw X): przeditozenie jednostce kontrolujgcej WEE Y
\ )\ ~

Data i godzina przyjecia probki: 2023.10.18 godzina 11:30

Identyfikator prébki ¥ /A N\ 1/40/DGW/2023
Kod prébki % 2123/F/M
Rodzaj i adres urzadzenia lub Zrédta wody ¥ Wodocigg Drozdowo

Miejsce i punkt pobrania® SUW Drozdowo — woda podawana na sie¢

Rodzaj probki jednorazowa

Data i godzina pobrania prébkiX 2023.10.18, godz. 10:00
Stan probki

bez zastrzezen, temperatura wewnatrz termotorby 4,7°C

Opis prébki woda do spozycia przez ludzi¥,
pls g prébka dostarczona w naczyniach przygotowanych przez OL PSSE w tomiy

Badania wykonano w dniu: 2023.10.18

WYNIKI BADAN

Wynik /rezultat badan

Parametr Metoda badawcza Jednostka | Wartoéé parametryczna®) Kod prébki
2123/F/M
1 2 3 4 5
Zapach PN-72/C-04557 p. 3.5'1'13) _ akceptowalny przez konsumentow 70

i bez nieprawidiowych zmian

Smak PN—72/C-04557 p. 4'5'1'13) _ akceptowalny przez konsumentow 4)

i bez nieprawidlowych zmian -

X informacje dostarczone przez klienta,

1 wg rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294),

2 szczegdly tych etapdw sa identyfikowalne poprzez zapisy prowadzone w laboratorium,

3 norma wycofana przez PKN,

4 zgodnie ze stosowana przez laboratorium metodq badawczg, tj. PN-72/C-04557, badania smaku nie wykonuje sie ,,jezeli badana woda budzi zastrzezenia pod wzgledem
bakteriologicznym lub toksykologicznym”. Badana woda budzita zastrzezenia ze wzgledu na podwyzszong warto$é metnosci (wynik zawarty w sprawozdaniu z badan
fizykochemicznych nr F.9051.890.2023 z dnia 31.10.2023), stad odstapiono od wykonania oznaczania smaku.

”

,—" nie dotyczy danego oznaczenia.

Wyniki/rezultaty odnoszq sie wytacznie do otrzymanej i badanej prébki i nie mogg dotyczy¢ zadnej partii-wyrobu/substancji/materiaiu, z ktérych prébka zostata pobrana.

Bez pisemnej zgody Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w tomzy sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej niz tylko w catosci.

Klient ma prawo do skargi (reklamacji) w ciagu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Laboratorium nie odpowiada za pobieranie i transport probek pobranych i dostarczonych przez klienta. Etapy te maja wplyw na wazno$¢ wynikéw badar.

Laboratorium ponosi odpowiedzialnosé za wszystkie dane przedstawione w sprawozdaniu poza informacjami dostarczonymi przez klienta. Informacje dostarczone przez klienta
maja wplyw na wazno$¢ wynikéw badan.

6. Laboratorium gwarantuje bezstronno$¢, zapewnia klientowi prawa wiasnosci oraz poufnosé informacji wobec innych klientéw.

LAl ol ol ol o

Autoryzowat: asystent mgr Milena Serwatko

stanowisko, imie i nazwisko
KONIEC

Sprawozdanie zostato sporzadzone w postaci elektronicznej i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

F1/P0-02/IR-01 Wydanie nr 17 Data obowiazywania: 17.10.2022
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Nazwa dokumentu
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Tytul dokumentu

spr. 2123 FM O
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Data dokumentu
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Skrét dokumentu
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Wersja dokumentu
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Data podpisu
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Sygnatariusz

Milena Serwatko

Rodzaj certyfikatu
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elektronicznego
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